REPUBLIQUE g r
FRANCAISE ‘ ‘

Liberté © B Agence Régionale de Santé
Ligalité Grand Est
Fraternité

Service Santé et Environnement

Courriel : ARS-GRANDEST-DT68-VSSE@ars.sante.fr
Téléphone : 03 69 49 30 41

Fax : 03 89 26 69 26

MAIRIE DE GRIESBACH AU VAL
25 RUE PRINCIPALE

68140 GRIESBACH AU VAL

EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

GRIESBACH AU VAL

Prélevement et mesures de terrain du  24/07/2026 4 08h01 réalisés pour 'ARS Grand-Est par le laboratoire EUROFINS
Nom et type d'installation :  GRIESBACH AU VAL TRAITEMENT (STATION DE TRAITEMENT-PRODUCTION )

' . H A1 . . Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : CONTROLE
Type d'eau :  EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE Motif de prélévement: : SUPPLEMENTAIRE - EAUX DISTRIBUEES

Nom et localisation du point de TRAITEMENT GRIESBACH AU VAL - GRIESBACH-AU-VAL ( ROBINET SORTIE
surveillance : RESERVOIR )

Code point de surveillance : 0000002182 Type d'analyse : BACT

Numéro de prélévement : 06800187997 Référence laboratoire :  26M064855-002

Conclusion sanitaire

Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité et non conforme aux références de qualité. Eau douce, trés faiblement minéralisée.
agressive, susceptible, dans certaines conditions défavorables (stagnation de I'eau notamment) de dissoudre certains métaux des
canalisations.

Colmar, le 28 juillet 2026

Pour la Directrice de la Délégation territoriale du Haut-Rhin .
La technicienne sanitaire

Anne-Rose MORIN

Agence Régionale de Santé Grand-Est - Délégation Territoriale du Haut-Rhin
Cité administrative Bat J - 3 rue Fleischhauer - CS 50001 - 68026 COLMAR CEDEX
Internet : www.grand-est.ars.sante.fr




PLV n° 06800187997 ™
Limites de qualité Referengza's de
qualité
Mesures de terrain Résultats Unité Mini Maxi Mini Maxi
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES
Aspect (qualitatif) normal Qualitatif
Couleur (qualitatif) normal | SANS OBJET
Odeur (qualitatif) normal Qualitatif
Saveur (qualitatif) normal Qualitatif
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL
[Température de l'eau ] 132 | c | | \ | 25 t
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE
[pH [ 69 | unitepH | [ [ 65 | 90 |
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION
Chilore libre 0,37 mg(Cl2)/L
Chlore total 0,38 mg(CI2)/L
PLV n° 06800187997 . o Références de
Limites de qualité qualité
Analyse laboratoire ( Résultats \ Unité Mini ‘ Maxi Mini ‘ Maxi
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES
[Turbidité néphélométrique NFU [ 13 [ w~u ] | | [ 20 |
MINERALISATION
| [Conductivité 3 25°C [ 170 [ uSlkem | | [ 200 | 1100 |
: PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES
| Bact. aér. revivifiables & 22°-68h 1 il
§ Bact. aér. revivifiables & 36°-44h 2 nimL
: Bactéries coliformes /100mI-MS <1 n/(100mL) 0
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml <1 n/(100mL) 0
Entérocoques /100ml-MS <1 ni(100mL) 0
Escherichia coli /100ml - MF <1 n/(100mL) 0

Agence Régionale de Santé Grand-Est - Délégation Territoriale du Haut-Rhin
Cité administrative Bat J - 3 rue Fleischhauer - CS 50001 - 68026 COLMAR CEDEX
Internet : www.grand-est.ars.sante.fr
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MAIRIE DE GRIESBACH AU VAL
25 RUE PRINCIPALE

68140 GRIESBACH AU VAL

EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

GRIESBACH AU VAL

Prélévement et mesures de terrain du  24/07/2026 4 08h31 réalisés pour 'ARS Grand-Est par le laboratoire EUROFINS
Nom et type d'installation : ~ GRIESBACH AU VAL (UNITE DE DISTRIBUTION )

Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : CONTROLE

1 . 1 Al & .«
Type d'eau:  EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE Motif de prélévement: : (oE B I ENTARE - EAUX DISTRIBUEES

t localisation du point d
Nom et localisation du point de DIST. GRIESBACH AU VAL - GRIESBACH-AU-VAL ( MAIRIE ROBINET EVIER SOUS SOL )

surveillance :
Code point de surveillance : 0000001179 Type d'analyse : BACT
Numéro de prélévement : 06800187998 Référence laboratoire :  26M064855-001

Conclusion sanitaire

Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité et non conforme aux références de qualité. Eau douce, agressive, trés faiblement
minéralisée susceptible, dans certaines conditions défavorables (notamment stagnation de I'eau), de dissoudre certains métaux des
canalisations. Il est conseillé de ne consommer l'eau du robinet qu'aprés un écoulement de 15 & 30 secondes. L'absence de
canalisation en plomb dans les parties privatives des réseaux doit étre vérifiée.

Colmar, le 28 juillet 2026

Pour la Directrice de la Délégation territoriale du Haut-Rhin
La technicienne sanitaire

Anne-Rose MORIN

Agence Régionale de Santé Grand-Est - Délégation Territoriale du Haut-Rhin
Cité administrative Bat J - 3 rue Fleischhauer - CS 50001 - 68026 COLMAR CEDEX
Internet : www.grand-est.ars.sante.fr




PLV n° 06800187998 iex
Limites de qualité Références de
qualité

Mesures de terrain Résultats Unité Mini Maxi Mini Maxi
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Aspect (qualitatif) normal Qualitatif

Couleur (qualitatif) normal | SANS OBJET

Odeur (qualitatif) normal Qualitatif

Saveur (qualitatif) normal Qualitatif

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL

[Température de I'eau [ 204 [ = | ‘ i | 25 ]
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

[pH_ [ 72 [ wiepn | | [ 65 [ 90 |
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION

Chlore libre 0,21 mg(CI2)/L

Chlore total 0,23 mg(Cl2)/L

PLV n° 06800187998 Références de

Limites de qualité

qualité
Analyse laboratoire | Résultats | Unit¢ | Mini [ Maxi | Mini | Max
| CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES
[Turbidité néphélométrique NFU [ 09 | wu ] | I [ 20 |
| MINERALISATION
| [Conductivité  25°C [ 160 | psicm | 1 [ 200 | 1100 |
| PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES
Bact. aér. revivifiables a 22°-68h <1 nimbL
Bact. aér. revivifiables a 36°-44h 1 n/mL
Bactéries coliformes /100ml-MS <1 n/(100mL) 0
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml <1 n/(100mL) 0
Entérocoques /100mI-MS <1 n/(100mL) 0
Escherichia coli /100ml - MF <1 n/(100mL) 0
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